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<T» ® Energistyrelsen DIN BYGNING HAR

. ® ENERGIMARKE

ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
ENERGIM/ERKE 0G FORSLAG TIL ENERGIFORBEDRINGER Du betaler hvert 3r 16.800 Kkr.

mere, end du behgver i energiudgifter*

Gyngemose Parkvej 6A - C med BBR-hovedadressen:
Gyngemose Parkvej 6A
2860 Sgborg

ENERGIKONSULENTENS BEDSTE
ANBEFALINGER

Montage af ca. 50 m? solceller.

Arlig besparelse: 16.800 kr.
Investering: 140.000 kr.

Skitsen illustrerer en generisk bygning, baseret pé bygningens karaktertraek. Ikonforklaring kan ses under afsnittet IKONFORKLARING.

BYGNINGENS ENERGIFORBRUG* BYGNINGENS PLACERING PA
ENERGIMZARKNINGSSKALAEN

1 DAG EFTER RENTABLE DU SPARER

TILTAG ARLIGT
Fjernvarme 219.100 kr. 219.100 kr. 0 kr.
EL til andet 408.300 kr. 391.500 kr.  16.800 kr. ﬂ ﬂ m E E E E E E
Samlet energiudgift 627.400 kr. 610.600 kr.  16.800 kr.
Samlet CO,-udledning 44,39 ton 42,38 ton 2,01 ton

* Tallene er baseret pd en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIM/ERKNINGEN.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Gyngemose Parkvej 6A 311580216 22. februar 2022 - 22. februar 2032 Topdahl Energirédgivere ApS
2860 Sgborg CVR-nr.: 37892696



P& denne side far du hjeelp til at igangseette de ENERGIMARKNINGSRAPPORT

energiforbedringer, som energikonsulenten har fremhaevet. STATUS OG FORBEDRINGER

Du kan sammenligne tiltagene pa tveers af gkonomi, klima
og praktiske forhold, ligesom der til hvert forslag er en
trinvis guide til at komme i gang med energiforbedringerne.

Pa de fglgende sider i rapporten finder du detaljeret
information om energikonsulentens forbedringsforslag.

MONTAGE AF CA. 50 M2 SOLCELLER.

Besparelse
16.800 kr./arligt

Find en handvaerker eller anden relevant fagperson som kan hjzelpe dig
med planleegning og udfgrelse af din energiforbedring. CO,-reduktion

Pa Sparenergi.dk kan du fa inspiration til energiforbedringen om 2.010 kg./arligt

Solcelleanlaeg Investering

1
2
3 Lees mere om den konkrete energiforbedring pa 140.000 kr.
www.sparenergi.dk/solcelleanlaeg

Renoveringstid
4

Indhent et eller flere tilbud pa energiforbedringen, udvaelg den lgsning, der :
Fra 1 uge til 2 uger

passer dig bedst, og begynd din energiforbedring.

RAD OM FINANSIERING HJZLP TIL GENNEMF@RELSE AF ENERGIBESPARELSER
Der eksisterer flere offentlige tilskudspuljer, hvorfra Energikonsulenten kan fortzelle dig, hvilke forudsaetninger der ligger til grund for de
det er muligt at ansgge om tilskud til enkelte forbedringsforslag.
energirenoveringer. Hold dig opdateret om
eksisterende tilskudspuljer pa www.sparenergi.dk. Pa sparenergi.dk kan du laese mere om energirenoveringer og finde inspiration og
hjeelp til at igangseette en energirenovering. Find f.eks. Bygningsguiden, hvor vi har

Flere banker tilbyder klima- og samlet viden om de mest almindelige hustyper i Danmark - s& du kan f& overblik over,
energieffektiviseringslan med lav rente. Ring til din hvordan man opnar en bedre bolig, der b&de er energieffektiv, har et godt indeklima og
bank og hegr, hvad de kan tilbyde. er tidssvarende.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Gyngemose Parkvej 6A 311580216 22. februar 2022 - 22. februar 2032 Topdahl Energiradgivere ApS

2860 Sgborg CVR-nr.: 37892696



ALLE RAPPORTENS ANBEFALINGER ENERCIM R oo

Pa denne side kan du sammenligne gkonomi og SIDESLBILAC
klimaeffekt for alle rapportens forbedringsforslag.

RENTABLE RENOVERINGSFORSLAG

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG INVESTERING OREDUKTIONI
BESPARELSE* ARLIGT UDLEDT
Co,
SOLCELLER
Montage af ca. 50 m? solceller. 16.800 kr. 140.000 kr. 2.010 kg CO,

* Tallene er baseret p3 en standardiseret brug af bygningen. Se siden: FORMALET MED ENERGIMARKNINGEN.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Gyngemose Parkvej 6A 311580216 22. februar 2022 - 22. februar 2032 Topdahl Energiradgivere ApS
2860 Sgborg CVR-nr.: 37892696



FORMALET MED
ENERGIMZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

Maerkningen synligger bygningens beregnede
energibehov og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning salges eller udlejes. Pa baggrund af det
beregnede energibehov tildeles boligen en karakter pa
energimaerkningsskalaen fra A2020 til G.

DERFOR SKAL DU GENNEMF@RE ENERGIFORBEDRINGER:

VARMERE OVERFLADER

Bygningen bliver bedre til at
ﬁ holde p& varmen, sa det er
- muligt at udnytte flere omrader
i bygningen, der fgr var for
kolde.

Q
—

|
BEDRE INDEKLIMA

Energiforbedringer kan have en
positiv betydning for
indeklimaet.

Det beregnede energibehov er en ret praecis indikator for
bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning til det
faktiske forbrug, som naturligvis er steerkt afhaengigt
bade af vejret og af de vaner, som bygningens brugere
har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for abne
vinduer eller bruger store mangder varmt vand.

ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 4 - BILAG

Rapporten giver et overblik over de energimaessige
forbedringer af bygningen, som er rentable at
gennemfgre eller kan vaere rentable, hvis de udfgres
sammen med andre renoveringer. Rapporten beskriver
hvad forbedringerne gar ud pa, hvad de koster at
gennemfgre, hvor meget energi og CO2 man sparer, og
hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og
varmeregninger ud fra det beregnede energibehov.

P

MINDRE TRAEK
Bygningen bliver teettere, sd det

ikke leengere treekker fra de
steder, hvor brugerne for var
generet af kulde og traek.

@GET KOMFORT

Det bliver nemmere at
opretholde den rette
temperatur i bygning, s& den
bliver rarere at vaere i.

For at kunne sammenligne bygningers energimasssige
kvalitet, beregnes bygningens beregnede energibehov ud
fra en raekke standardantagelser for vejr,
familiestgrrelse, indendgrstemperatur, adfeerd m.v.
Nedenfor ses de mest centrale antagelser for det
beregnede energibehov.

FIRE ARSAGER TIL AT BYGNINGENS FAKTISKE VARMEREGNING KAN AFVIGE FRA

DET BEREGNEDE ENERGIBEHOV | RAPPORTEN:

INDEND@RSTEMPERATUR

Der antages en konstant

opvarmning af bygningen til
20°C. Den faktiske
varmeregning kan afvige hvis
brugerne gnsker en hgjere eller

lavere temperatur.
BRUG AF BYGNINGEN

Der antages en gennemsnitlig

anvendelse af bygningen ift.
brugere, drift og apparater. Det

faktiske varmeforbrug kan

afvige, hvis bygningen har et

andet brugsmenster.

Adresse Energimarkningsnummer

Gyngemose Parkvej 6A 311580216
2860 Sgborg

Gyldighedsperiode
22. februar 2022 - 22. februar 2032

VEJRFORHOLD

Der antages gennemsnitlige

vejrforhold. Den faktiske
varmeregning kan afvige, hvis
vinteren er sarlig varm eller
kold.

VARMTVANDSFORBRUG
Der antages et gennemsnitligt
forbrug af varmt vand relativt til
bygningens stgrrelse. Den
faktiske varmeregning kan
afvige, hvis brugerne bruger
mere eller mindre varmt vand.

Udarbejdet af

Topdahl Energiradgivere ApS
CVR-nr.: 37892696



BAGGRUNDSINFORMATION

ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 5 - BILAG
BYGNINGSBESKRIVELSE / Gyngemose Parkvej 6A-C
ADRESSE BBRNR. BFE NR.
Gyngemose Parkvej 6A, 2860 Sgborg 159-183327-1 100050738
BYGNINGENS ANVENDELSE | FGLGE BBR OPFORELSESAR
Etagebolig-bygning, flerfamilehus eller to-familiehus (140) 2012

AR FOR V/AESENTLIG RENOVERING VARMEFORSYNING SUPPLERENDE VARME BOLIGAREAL | BBR ERHVERVSAREAL | BBR
Ikke angivet Fjernvarme Ingen 4102 m? 0 m?

OPVARMET BYGNINGSAREAL HERAF TAGETAGE OPVARMET HERAF KZLDERETAGE OPVARMET UOPVARMET KALDERETAGE

4654 m? 0 m? 552 m? 0 m?

ENERGIM/ARKE

ENERGIMARKE EFTER RENTABLE BESPARELSESFORSLAG

ENERGIM/ARKE EFTER ALLE BESPARELSESFORSLAG

BYGNINGENS BEREGNEDE ENERGIBEHOV

Opvarmning

FORSYNINGSFORM
Fjernvarme

VARMEBEHOV | kWh

177.860

OMREGNET TIL ENERGIENHED FOR FORSYNINGSFORM

177,86 MWh fjernvarme

Andre energibehov

Adresse

Gyngemose Parkvej 6A
2860 Sgborg

Energimarkningsnummer

311580216

EL TIL ANDET*

El til bygningsdrift

El til forbrug

kWh

19.699
| 146932

*EL til bygningsdrift er det elforbrug, der i beregningen gar til
installationer, f.eks. varmefordelingspumper, ventilation mv. EL til
forbrug daekker over et standardiseret, gennemsnitligt elforbrug til
f.eks. hvidevarer, tv mv. EL til forbrug pavirker ikke
energimaerkekarakteren, men den varme der afgives fra elforbrugende
udstyr reducerer bygningens beregnede varmebehov.

Gyldighedsperiode

22. februar 2022 - 22. februar 2032

Udarbejdet af

Topdahl Energiradgivere ApS

CVR-nr.: 37892696



ANVENDTE ENERGIPRISER INKL. AFGIFTER VED
BEREGNING AF BESPARELSER

Anvendte energipriser ved beregning af
energibesparelserne i denne rapport:

Fjernvarme

688 kr. pr. MWh
Fast afgift: 96.644 kr. pr. ar

Elektricitet til andet end opvarmning

2,45 kr. pr. kWh

Der betales kr. 279,45 pr. MWh i variabelt forbrug.
Herudover betales kr. 397,46 pr. MWh i fast bidrag
(seneste 3 ars gennemsnitsforbrug) i alt ca. 677 kr. pr.
MWh.

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Denne rapport indeholder oplysninger omkring det
faktiske forbrug, som energikonsulenten har indhentet ved
udfgrelsen af energimeaerket. Oplysningerne om det
faktiske forbrug kan ses under afsnittet OPLYST
ENERGIFORBRUG.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING |
ENERGIBESPARELSE

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pa
energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energibesparelsesforslagene ivaerksaettes, bgr der altid
indhentes tilbud fra flere leverandgrer, da de angivne
priser alene skal betragtes som vejledende. Desuden bgr
det undersgges om energiforbedringen kraever
myndighedsgodkendelse.

Arligt abonnement for salg af el bgr undersgges naermere,
da dette variere meget pa det frie el marked.

For en konkret vurdering af ejendommens
isoleringsmaessige tilstand, skal der udfgres destruktive
indgreb i klimaskarmen.

DESTRUKTIVE UNDERS@GELSER

Der eriforbindelse med bygningsbesigtigelsen ikke givet
tilladelse til at foretage destruktive undersggelser.
Oplysning om isolering beror derfor pa
energikonsulentens skgn, tegningsmateriale og byggeskik.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode
22. februar 2022 - 22. februar 2032

Gyngemose Parkvej 6A 311580216

2860 Sgborg

ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 6 - BILAG

FIRMA

Firmanummer: 600535
CVR-nummer: 37892696

Topdahl Energiradgivere ApS
Vesterlundvej 6, 2 sal
2730 Herlev

era(@topdahl.dk
tlf. 33313313

Ved energikonsulent
Erland Rasmussen

RAPPORTENS GYLDIGHED
Gyldig fra 22. februar 2022 til den 22. februar 2032

KLAGEMULIGHEDER

Tror du, der er fejl i rapporten, eller gnsker du at klage
over energimarkningen, skal du rette henvendelse til det
certificerede energimaerkningsfirma, der har udarbejdet
maerkningen.

Ejeren af bygningen eller enheden kan klage. Klagen skal
vaere modtaget hos det certificerede
energimarkningsfirma, senest:

e 1 ar efter energimarkningsrapportens dato, eller

* 1 ar efter bygningens overtagelsesdag, som er aftalt
mellem saelger og kgber, hvis bygningen efter
indberetningen af energimasrkningsrapporten har
faet ny ejer - dog senest 6 ar efter
energimarkningsrapportens datering.

Reglerne om klageadgang star i geeldende bekendtggrelse
om energimaerkning af bygninger. Klik ind pa linket og lees
mere om, hvordan du indgiver en klage.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/klagevejledning

Det certificerede energimarkningsfirma behandler klagen
og bgr meddele sin skriftlige afggrelse af klagen inden for
4 uger.

BEHANDLING AF OPLYSNINGER

Energistyrelsen er ansvarlig for behandlingen af
oplysninger om bygningen, herunder offentligggrelse af
energimarkningsrapporten. Du kan laese mere om
reglerne, samt hvordan vi behandler oplysninger pa vores
hjemmeside.

www.ens.dk/ansvarsomraader/energimaerkning-af-
bygninger/lovgivning-om-energimaerkning

Udarbejdet af

Topdahl Energiradgivere ApS
CVR-nr.: 37892696



ENERGIKONSULENTENS ENERGIM/ERKNINGSRAPPORT
SUPPLERENDE KOMMENTARER

SIDE 7 - BILAG

Energimaerkningen omfatter Gyngemose Parkvej 6A - C, 2860 Sgborg.

Energimaerket skal indberettes med en hovedadresse. | dette energimaerke er Gyngemose Parkvej 6A, valgt som
hovedadresse og star derfor pa forsiden.

Ejendommen bestar ifslge BBR af 1 bygning med 7 etager (ekskl. keaelder) og 42 lejligheder.
P4 tidspunktet for energimaerkets udfgrelse var ‘Handbog for Energikonsulenter, version 2021' geeldende.

Dette energimaerke er udarbejdet ud fra naevnte hdndbogs standardforudseetninger, samt tilgeengelige tegninger og egne
notater fra besigtigelsen. Hvor tegningsmaterialet har veeret mangelfuldt, er der foretaget skgn.

De anfgrte besparelsesforslag er ligeledes beregnet ud fra hdndbogens standardforudsaetninger.

Med hensyn til besparelsesforslagene, er der ikke taget hgjde for eventuelle tilskud i de skgnnede investeringer.
Der er ikke foretaget destruktive undersggelser af klimaskarmen i forbindelse med bygningsgennemgangen.
Det opvarmede areal svarer til det samlede boligareal.

Keelderen er opvarmet.

Der var adgang til 1 bolig og kaelder i forbindelse med bygningsgennemgangen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSEN
Oplysningerne i BBR-meddelelsen af 11-02-2022 anses med hensyn til bygningens stgrrelse og anvendelse at vaere i god
overensstemmelse med de faktiske forhold.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Gyngemose Parkvej 6A 311580216 22. februar 2022 - 22. februar 2032 Topdahl Energiradgivere ApS
2860 Sgborg CVR-nr.: 37892696



GENNEMGANG AF R TUs o6 FoRaEorNGER
BYGNINGENS ENERGITILSTAND

P& de fglgende sider kan du se en detaljeret beskrivelse De rentable forslag fremgar med en investeringspris.

af energitilstanden af din bygning, energikonsulentens

forslag til energiforbedringer og tilhgrende Nogle forbedringsforslag kan med fordel overvejes ved

energilgsninger. renoveringer, eller hvis der er bygningsdele, der alligevel
skal udskiftes. Investeringsprisen til forbedringsforslag

Nogle forbedringsforslag er rentable. Det betyder, at du ved renovering, er ikke angivet da investeringen vil

sparer mere pa dit energiforbrug inden for afhaenge af den konkrete renovering, som skal ske i

energiforbedringens levetid, end energiforbedringen forbindelse med besparelsesforslaget.

koster at gennemfgre.

TAG OG LOFT

FLADT TAG

STATUS

Det flade tag er isoleret med 400 mm isolering ifglge tegning.

YDERVAGGE

HULE YDERVAGGE

STATUS

Facader er med ca. 40 cm isoleret hulmur og isoleret med ca. 200 mm ifglge tegning.

KZALDER YDERVAGGE

STATUS

Ifglge tegning er kaelderyderveeg udfgrt med ca. 40 cm beton og 200 mm udvendig isolering.

VINDUER, OVENLYS 0G D@RE

FACADEVINDUER

STATUS

Vinduer, vinduespartier og altandere i boliger og pa trapper er med 3 lags lavenergiruder.
Kuppelovenlys er med 4 lags mat akryl pa isoleret karm.
Yderdgre (hoveddgre) er med 2 lags lavenergiruder.

Keelderyderdgre er massive isolerede.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Gyngemose Parkvej 6A 311580216 22. februar 2022 - 22. februar 2032 Topdahl Energiradgivere ApS
2860 Sgborg CVR-nr.: 37892696



ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 9 - BILAG

GULVE

KZALDERGULV

STATUS

Kaeldergulvet er med beton og 200 mm mineraluld/polystyrenplader ifglge tegning.

VENTILATION

VENTILATION

STATUS

Der er monteret 2 stk. ventilationsanlaeg der ventilerer hele bygningen. Der er indblaesningsventiler i beboelsesrum og
udsugning i bad og kgkken.
Aggregater med roterende varmevekslere er placeret péa tag.

VARMEANLAG

FJERNVARME

STATUS

Bygningen opvarmes med fjernvarme fra Gladsaxe Fjernvarme.

Varmeveksleren er en pladeveksler af fabrikat Danfoss Redan med en effekt pa 150 [kW] ved et temperatursaet pa 80/45-
70/40 [°C].

Varmeveksleren er fra 2006, med isoleringskappe og er placeret i varmecentralen i kaelderen.

Energimaleren viste ved bygningsgennemgangen:
2.658 MWh

95.206 m®

73 °C, fjernvarme frem (FF)

40 °C, fjernvarme retur (FR)

Den gjeblikkelige fijernvarmeafkgling er 33 °C.

VARMEPUMPER

STATUS

Der er ikke installeret varmepumpe til opvarmning af ejendommen.

Da ejendommen har fjernvarme er det ikke hensigtsmaessigt, at installere varmepumper.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Gyngemose Parkvej 6A 311580216 22. februar 2022 - 22. februar 2032 Topdahl Energiradgivere ApS
2860 Sgborg CVR-nr.: 37892696



ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 10 - BILAG

SOLVARME

STATUS

Der er ikke installeret solvarme i ejendommen.

Der er normalt ikke s& store fordele ved at installere solvarme i forbindelse med fjernvarme. Prisen pa fjernvarmen er
forholdsvis lav, og den faste afgift skal betales uanset forbruget.

Endvidere giver solvarme til varmt brugsvand og opvarmning i fiernvarmeomrader typisk en darligere afkgling af
flernvarmevandet.

VARMEFORDELING

VARMEFORDELING

STATUS

Den primaere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer. Varmefordelingsrgr er udfgrt som to-strengs anleeg med
nedre fordeling (hovedledninger i keelder).

Synlige varme- og brugsvandsrer i kaelder er velisolerede.

VARMEFORDELINGSPUMPER

STATUS

Centralvarmevandet i ejendommen cirkuleres ved hjalp af en modulerende sparepumpe af fabrikat Grundfos type
MAGNA3 25-100 180 med en maksimal effekt pa 153 W.
Pumpen er placeret i varmecentralen.

AUTOMATIK

STATUS

Alle radiatorer skgnnes forsynet med radiatortermostatventiler.

Automatikanlaegget til requlering af fremlgbstemperaturen til radiatoranlaegget efter udetemperaturen er i fabrikat
Danfoss type ECL Comfort 210.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af
Gyngemose Parkvej 6A 311580216 22. februar 2022 - 22. februar 2032 Topdahl Energiradgivere ApS
2860 Sgborg CVR-nr.: 37892696



ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 11 - BILAG
VARMT BRUGSVAND
VARMTVANDSPUMPER
STATUS

Det varme brugsvand cirkuleres ved hjzelp af en modulerende sparepumpe af fabrikat Grundfos type MAGNA 32-40 N 180
med en maksimal effekt pa 37 W.
Pumpen er placeret i varmecentralen.

| forbindelse med varmtvands produktionen er der en ladekreds pumpe af fabrikat Vilo type Star Z20/7 med en maksimal
effekt pd 147 W.
Pumpen er placeret i varmecentralen.

VARMTVANDSBEHOLDER

STATUS

Produktionen af varmt vand sker i en pladevarmeveksleren af fabrikat Danfoss Redan med en effekt pa 100 [kW] ved et
temperatursat pa 65/35-55/10 [°C].
Varmeveksleren er fra 2006, med isoleringskappe og er placeret i varmecentralen.

| forbindelse med varmtvandsproduktionen er der en lodretstdende beholder af fabrikat Danfoss Redan og har et
volumen pa 750 liter, er fra 2006 og er placeret i varmecentralen.

BELYSNING

STATUS

Belysning pa trapper og i keelder bestar af LED lyskilder styret af trappeautomater.

SOLCELLER

STATUS

Der er ikke installeret solceller i ejendommen.

RENOVERINGSFORSLAG ARLIG BESPARELSE INVESTERING
16.800 kr. 140.000 kr.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Gyngemose Parkvej 6A 311580216 22. februar 2022 - 22. februar 2032 Topdahl Energiradgivere ApS

2860 Sgborg CVR-nr.: 37892696



ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 12 - BILAG

Etablering af solcelleanlaeg til forsyning af ventilationsanleeg og andet faellesforbrug.
Der skal indhentes flere tilbud, da priser og kvalitet kan variere.
Overvejes etablering af solcelleanlaeg, anbefales yderligere analyser for korrekt
beslutningsgrundlag om anleegsudformning og stgrrelse.
Der skal foretages lastberegninger, som viser at taget kan beaere solcellerne, og det
skal sikres, at lokalplanerne godkender solceller.

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Gyngemose Parkvej 6A 311580216 22. februar 2022 - 22. februar 2032 Topdahl Energiradgivere ApS

2860 Sgborg CVR-nr.: 37892696



OPLYST ENERGIFORBRUG ENERGIM/ZARKNINGSRAPPORT

STATUS OG FORBEDRINGER

SIDE 13 - BILAG
ADRESSE KOM-, EJD- 0G BYGNINGSNR BFENR
Gyngemose Parkvej 6A, 2860 Sgborg 159-183327-1 100050738

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Fjernvarme

Varmeudgifter 67.950 kr. i afregningsperioden
Fast afgift 96.644 kr. pr. ar

Varmeforbrug 265,65 MWh fjernvarme

Afleest periode 1. januar 2020 - 31. december 2020

OPLYST FORBRUG OMREGNET TIL NORMALARS FORBRUG

Herunder vises det oplyste forbrug omregnet til et normalt gennemsnitsar. Det er normaldrets forbrug, der kan sammenlignes med det
beregnede forbrug.

Varmeudgifter 73.598 pr. ar

Fast afgift 96.644 pr. ar

Varmeudgift i alt 170.243 pr. ar

Varmeforbrug 287,73 MWh fjernvarme

CO, udledning 18,70 ton CO, pr. ar

Adresse Energimarkningsnummer  Gyldighedsperiode Udarbejdet af

Gyngemose Parkvej 6A 311580216 22. februar 2022 - 22. februar 2032 Topdahl Energiradgivere ApS

2860 Sgborg CVR-nr.: 37892696



IKONFORKLARING

ENERGIMZARKNINGSRAPPORT
STATUS 0G FORBEDRINGER

SIDE 14 - BILAG

En bygning bestar af mange dele, der har betydning for bygningens energibehov. Figuren herunder giver en forklaring af de
vaesentligste dele pa tvaers af konstruktioner og installationer.

MNAN o,

Fe 39

Tag og loft

Bygningens gverste del af klimaskaermen, f.eks.

et loftrum, et fladt tag eller et udnyttet tagrum.

Ydervaegge

Bygningens vaegge ud mod det fri eller mod
uopvarmede omrader. Vaeggen kan vare hule,
massive eller lette ydervaegge.

Kaelderydervaegge

Bygningens kaelderveegge, som vender mod
jorden.

Kaeldergulv
Bygningens nederste del af klimaskaermen i
bygninger med opvarmet kaelder.

Etageadskillelse og gulv

Bygningens nederste del af klimaskarmen,
f.eks. terraendaek, gulv mod krybekaelder eller
etageadskillelse mod uopvarmet kaelder.

Adresse

Gyngemose Parkvej 6A
2860 Sgborg

Energimarkningsnummer
311580216

Vinduer/dgre
Bygningens facadevinduer og yderdgre.

Ovenlys
Bygningens ovenlysvinduer.

Ventilation

Bygningens ventilationsanleeg og
ventilationskanaler.

Varmt brugsvand

Bygningens komponenter til varmt brugsvand,

bl.a. varmtvandsrgr og varmtvandsbeholder.

o)

Varmeanlag
Bygningens varmeanlaeg, f.eks. kedler,
flernvarme, ovne og varmepumper.

Gyldighedsperiode

22. februar 2022 - 22. februar 2032

Varmefordeling

Bygningens varmefordelingsanlaeg, bl.a.
varmeanlaegget, varmergr og automatik.

®

Solenergi

Bygningens solenergi, f.eks. solvarme og
solceller.

®

El og teknik

Bygningens driftsrelaterede el og teknik, f.eks.
varmefordelingspumper, varmtvandspumper og
vindmgller.

1<)

Belysning

Bygningens belysning. Kun relevant ved
energimarkning af store bygninger, som f.eks.
etagebyggeri og erhverv.

Udarbejdet af

Topdahl Energiradgivere ApS
CVR-nr.: 37892696



ENERGIMARKE

FOR BYGNINGEN

Gyngemose Parkvej 6A - C med BBR-hovedadressen:
Gyngemose Parkvej 6A
2860 Sghorg

Stgrre bygninger over 600 m2, der ofte besgges af offentligheden, er palagt til enhver tid, at synligggre
energimaerkningscertifikatet for brugerne af bygningen.

Energimaerkningen er baseret pa beregnet forbrug

Gyldig fra den 22. februar 2022 til den 22. februar 2032
Energimarkningsnummer: 311580216



