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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

ENERGIMARKET

FORMALET MED ENERGIM/ZRKNINGEN

Energimaerkning af bygninger har to formal:

1. Markningen synligger bygningens energiforbrug og er derfor en form for varedeklaration, nar
en bygning eller lejlighed szelges eller udlejes.
2. Maerkningen giver et overblik over de energimaessige forbedringer, som er rentable at

gennemfgre - hvad de gar ud p3, hvad de koster at gennemfgre, hvor meget energi og C02 man
sparer, og hvor stor besparelse der kan opnas pa el- og varmeregninger.

Maerkningen udfgres af en energikonsulent, som maler bygningen op og undersgger kvaliteten af
isolering, vinduer og dgre, varmeinstallation m.v. Pa det grundlag beregnes bygningens energiforbrug
under standardbetingelser for vejr, familiestgrrelse, driftstider, forbrugsvaner m.v.

Det beregnede forbrug er en ret praecis indikator for bygningens energimaessige kvalitet - i modsaetning
til det faktiske forbrug, som naturligvis er staerkt afhaengigt bade af vejret og af de vaner, som
bygningens brugere har. Nogle sparer pa varmen, mens andre fyrer for &bne vinduer eller har huset fuldt
af teenagere, som bruger store mangder varmt vand. Maerket fortzeller altsd om bygningens kvalitet -
ikke om maden den bruges p3, eller om vinteren var kold eller mild.

e
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BYGNINGERNES ENERGIMZARKE

P3a energimaerkningsskalaen vises
bygningernes nuveerende energimaerke.

Nye bygninger skal i dag som minimum leve Nuveerende
op til energikravene for A2015.

v
Hvis de rentable energibesparelsesforslag ﬂ ﬂ E E n E E E
A

gennemfgres, vil bygningerne fa
energimarke B

Nye bygninger

Hvis de energibesparelser, der kan
overvejes i forbindelse med en renovering
eller vedligeholdelse ogsad gennemfgres, vil
bygningerne fa energimerke B

,&rligt varmeforbrug

419,16 MWh fjernvarme 442591 kr
Samlet energiudgift 442.591 kr
Samlet CO, udledning 59,10 ton
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

BYGNINGERNE

Her ses beskrivelsen af bygningerne og energibesparelserne, som energikonsulenten har fundet. For de
bygningsdele, hvor der er fundet energibesparelser, er der en beskrivelse af hvordan bygningerne er i
dag, og sa selve besparelsesforslaget. For hvert besparelsesforslag er anfgrt den arlige besparelse i
kroner og i CO2-udledningen, som forslaget vil medfgre.

Hvis investeringen er rentabel, er investeringen ogsa anfgrt. Rentabilitet betyder, at energibesparelsen
kan tilbagebetale investeringen inden de komponenter, der indgar i besparelsen, skal udskiftes igen. Hvis
dette ikke er tilfaeldet, anses investeringen ikke at vaere rentabel, og investeringen er ikke anfgrt.

Man skal veere opmarksom pa, at der er en raekke besparelsesforslag, der i fglge bygningsreglementet
BR15, skal gennemfgres i forbindelse med renovering eller udskiftninger af bygningsdele eller

bygningskomponenter.

Investering er med moms. Besparelser er med moms og energiafgifter.

Arli
Tag og loft g
gog Investering besparelse
FLADT TAG
Det flade tag er isoleret med 260 mm polystyren og 25 mm Rockwool TF-plade.
| henhold til tegningsmateriale.
Ydervagge . Artig
Investering besparelse
HULE YDERVAGGE
Ydervaegge er udfgrt som 41 cm hulmur med 150 mm isolering og bagmur i letbeton.
| henhold til tegningsmateriale.
KZLDER YDERVAGGE
Keelderyderveegge mod jord bestér af 30 cm massiv betonvaeg med 100 mm udvendig
isolering.
| henhold til tegningsmateriale.
Vinduer, dgre ovenlys mv. _ Arlig
Investering besparelse

VINDUER
Vinduer og dgre er med to-lags energirude.

YDERD@RE
Massive yderdgre vurderes at veere isoleret.

Energimarkningsnummer 311282268 3
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Gulve

TERRANDAK

Generelt.

Terraendaek er udfgrt i beton med strggulve og isoleret med 200 mm mineraluld.
I henhold til tegningsmateriale.

Badevarelser.

Terreendaek er udfgrt i beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm
mineraluld.

| henhold til tegningsmateriale.

Trapperum.

Terreendaek er udfgrt i beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 200 mm
mineraluld.

| henhold til tegningsmateriale.

ETAGEADSKILLELSE
Gulv mod uopvarmet skralderum er af massiv beton med 150 mm mineraluld.
| henhold til tegningsmateriale.

KZLDERGULV

Kaeldergulv er udfgrt i beton med slidlagsgulv. Gulvet er isoleret med 50 mm
mineraluld/polystyrenplader.

Isoleringstykkelsen er med udgangspunkt i byggeskik pa opfgrelsestidspunktet, da
konstruktionen er utilgaengelig.

Ventilation

VENTILATION

Der er monteret udsugning som betjener badevaerelser og emhaetter i boliger samt
elevatorskakter.

Anlaeg vurderes at veere fra 2008 og er placeret pa taget.

Der er naturlig ventilation i resten af bygningen i form af spalteventiler samt
oplukkelige vinduer og dgre.

Energimarkningsnummer 311282268
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VARMEANLZAG

Varmeanlaeg _ Arlig
Investering besparelse

FJERNVARME

Bygningen opvarmes med fjernvarme. Anlaegget er udfgrt med isoleret varmeveksler

og indirekte centralvarmevand i fordelingsnettet.

Anleegget er placeret i varmecentral i nabobygningen.

Fabrikat Ajva type M57-V-125, ar 2008.

VARMEPUMPER

Der er ingen varmepumpe i bygningerne.

Der er ikke stillet forslag til etablering af varmepumpe, da bygningerne har

fiernvarme forsyning.

SOLVARME

Der er ikke installeret solvarme pa bygningerne.

Der er ikke stillet forslag til etablering af solvarme, da bygningerne har fjernvarme

forsyning.

Vv . ,&rlig

armefordeling .

Investering besparelse

VARMEFORDELING
Bygningernes varme fordeles primaert via radiatorer samt gulvvarme pa
badeveerelser.

VARMER®@R
Varmefordelingsrgr i varmecentral er isoleret med 50 mm.

Varmefordelingsrgr i jord er udfgrt som preeisolerede rgr.

VARMEFORDELINGSPUMPER

Pa varmefordelingsanlagget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en
effekt pa 35-800 W.

Fabrikat Grundfos Magna 50-120.

AUTOMATIK

Energimarkningsnummer 311282268 5
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Der er monteret termostater pa radiatorer, samt returtermostater p& gulvvarmen til
regulering af rumtemperaturen.

Ud over andet automatik i de enkelte rum, er der monteret automatik der styres efter
udetemperatur. Denne overstyrer regulering i de enkelte rum.

Udenfor fyringsseesonen forudszettes det i beregninger at fordelingsanlaeg til

varmekilder kan afbrydes, enten automatisk via udefgler eller manuelt ved at lukke
ventiler.

Energimarkningsnummer 311282268
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VARMT VAND

Varmt vand

VARMTVANDSR@R
Tilslutningsrgr til varmtvandsbeholderen er isoleret med 50 mm.

Brugsvandsrgr i jord er udfgrt som praeisolerede rgr.

VARMTVANDSPUMPER

P& varmtvandsrgr og cirkulationsledning er monteret en automatisk modulerende
pumpe med en effekt pa 10-180 W.

Fabrikat Grundfos Magna 32-100.

VARMTVANDSBEHOLDER

Varmt brugsvand produceres i 3000 | varmtvandsbeholder, isoleret med 100 mm
mineraluld.

Beholderen er placeret i varmecentral i nabobygningen.

Fabrikat Ajva, ar 2007.

Energimarkningsnummer 311282268
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EL

Investering besparelse
BELYSNING
Trapper.

Belysningen bestar af armaturer med sparepeerer.
Lyset styres af trappeautomat.

Kaelderen.
Belysningen bestar af T8 armaturer.
Lyset styres af timer (Columbustryk].

Skralderum.

Belysningen bestar af T8 armaturer.
Lyset styres af bevaegelsesmeldere.
Udebelysning.

Belysningen bestar af armaturer med sparepaerer.
Lyset styres af skumringsanlaeg.

ENERGIKONSULENTENS SUPPLERENDE KOMMENTARER

En repraesentant for ejere var tilstede ved besigtigelsen.
Der er indhentet tegninger fra Helsinggr Kommune i forbindelse med besigtigelsen.

Klimaskaermen er beregnet ved sammenlaegning af fladearealer og med udgangspunkt i et
gennemsnitsskgn, da der er mindre forskelle i konstruktioner.

Forbruget af varmt vand er i henhold til energistyrelsens standard forbrugsvaner sat til 250 liter/m2 pr. ar
for boliger.

Denne energimaerkning omfatter bygningernes varmetab inkl. ventilation til den ngdvendige
luftudskiftning, pumper og varmtvandsforbrug til daglig drift af bygningen.

Energimarkningsnummer 311282268 8
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BAGGRUNDSINFORMATION

BYGNINGSBESKRIVELSE

Teglstrup Have 2-6

AArESSE oo Teglstrup Have 2, 3000 Helsinggr
BBR NI 217-250710-1

Bygningens anvendelse i falge BBR......coccviiieiiienn, Etageboligbebyggelse (140)
OPfBrelSESAT .ot 2008

Ar for vaesentlig renovering.......cccccocoe e cvr e Ikke angivet
Varmeforsyning ... Fjernvarme

Supplerende Varme. ... eeeeesie e Ingen

Boligareal i falge BBR ..o, 1760 m?

Erhvervsareal i falge BBR .....cooiiiiiiiiie, 0 m?2

Opvarmet bygningsareal........cccoceevciiiiiienieenie e 2348 m?

Heraf tagetage opvarmet.......ccoeveieiiiiiniecee, 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .........ccooooiiiiiiiccicee 588 m?

Uopvarmet kaelderetage......ccocoeriooiieiiiieeeee e 0 m?2

Energimaarke ... B

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... B

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke vaeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimarkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Teglstrup Have 8-12

AGTESSE ittt sttt Teglstrup Have 8, 3000 Helsinggr
BBR NIt 217-250710-2

Bygningens anvendelse i falge BBR......coccviiveiiieein, Etageboligbebyggelse (140)
OPfBrelSESAT vt 2008

Ar for vaesentlig renovering.......cocccovcee e cir e Ikke angivet
VarmeforsyNing ..o Fjernvarme

Supplerende Varme.. ... eieee i Ingen

Boligareal i falge BBR ....ooiiiii e, 1760 m?

Erhvervsareal i falge BBR .....coooiieiiiiiice, 0 m?

Opvarmet bygningsareal........cccoeoeeveiiiiienieeiee e 1760 m?

Heraf tagetage opvarmet......cccooveiee i, 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet .....ccccoeeveiiiiiiie e, 0 m?

Uopvarmet kaelderetage.......ccccoeveeiiiiiiiieiiieceeieeees 0 m?

Energimaarke ..o B

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... B

Energimeaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Energimarkningsnummer 311282268 9
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ENERGIMARKNINGSRAPPORT

Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke veeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Teglstrup Have 1-5

AQFESSE ettt Teglstrup Have 1, 3000 Helsinggr
BBR NI 217-250710-3

Bygningens anvendelse i falge BBR........cccocveveevrinennene. Etageboligbebyggelse (140)
OPfBrelSESAT .ot 2008

Ar for vaesentlig renovVering.....cccoveeeeeriien e Ikke angivet
Varmeforsyning ..o Fjernvarme

Supplerende varme.......c.cooiiiiiie i Ingen

Boligarealifalge BBR .....cccooiiiiiiic e 1760 m?
Erhvervsarealifglge BBR ... 0 m2

Opvarmet bygningsareal.......cccccoiiiiiiiiieiice e 1760 m?

Heraf tagetage opvarmet.....ccccoocoiiiiiiiiii e 0 m?2

Heraf kaelderetage opvarmet ......ccccceiiiiieiiiincniieeen, 0 m?

Uopvarmet kaelderetage .....coccveeee e 0 m?

Energimaerke ..o B

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... B

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER
Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke veeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimeaerkningen.

BYGNINGSBESKRIVELSE

Teglstrup Have 14-16

AQTESSE ittt Teglstrup Have 14, 3000 Helsinggr
BBR NI 217-250710-4

Bygningens anvendelse i falge BBR......coccvviiveiiineen, Etageboligbebyggelse (140)
OPfBrelSESAT it 2008

Ar for vaesentlig renovering.......ccceveveceee e lkke angivet
Varmeforsyning ..o Fjernvarme

Supplerende Varme......cooceieeeeieie et Ingen

Boligareal i falge BBR ..o, 1208 m?

Erhvervsareal i falge BBR .....coooiiiiiiiiiee, 0 m?2

Opvarmet bygningsareal........cccoceiiiiniieniiene e 1208 m?

Heraf tagetage opvarmet.........ccoooiiiiiiiiii e 0 m?

Heraf kaelderetage opvarmet ......ccceeviviiiiiieenieeen, 0 m?

Uopvarmet kaelderetage .....coocveeee e 0 m?

ENergimaarke ..o B

Energimaerke efter rentable besparelsesforslag.......... B

Energimaerke efter alle besparelsesforslag.................. B

OPLYST FORBRUG INKL. MOMS 0G AFGIFTER

Energimarkningsnummer 311282268
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Herunder vises det oplyste forbrug for afregningsperioderne.

Det har ikke veeret muligt at indhente oplysninger om det faktiske forbrug ved energimaerkningen.

KOMMENTARER TIL BYGNINGSBESKRIVELSERNE

Bygning 1 - Teglstrup Have 2-6.

Det opvarmede etageareal i henhold til energimarkningens opmaling er i god overensstemmelse med
BBR meddelelsen.

Keelderen er opvarmet.

Bygning 2 - Teglstrup Have 8-12.
Det opvarmede etageareal i henhold til energimaerkningens opmaling er i god overensstemmelse med
BBR meddelelsen.

Bygning 3 - Teglstrup Have 1-5.
Det opvarmede etageareal i henhold til energimarkningens opmaling er i god overensstemmelse med
BBR meddelelsen.

Bygning 4 - Teglstrup Have 14-16.
Det opvarmede etageareal i henhold til energimasrkningens opmaling er i god overensstemmelse med
BBR meddelelsen.

KOMMENTARER TIL DET OPLYSTE OG BEREGNEDE FORBRUG

Der foreligger ingen oplysninger om ejendommens aktuelle varmeforbrug.

| energimaerket er varmeforbruget beregnet til 419,16 MWh fjernvarme.

Det beregnede forbrug er baseret pa et normforbrug. | normforbruget er det bl.a. forudsat
- at hele bygningen er opvarmet til i gennemsnit 20°C aret rundt.

- at der sker en total luftudskiftning i alle rum hver anden time.

Ved energimaerkning af en bygning er det afggrende, at det er bygningens energitilstand, der afspejles -
og ikke de nuveerende brugeres energivaner.

ANVENDTE PRISER INKL. AFGIFTER VED BEREGNING AF BESPARELSER

Ved beregning af energibesparelser anvendes nedenstdende energipriser:

F erNVarNe e 781,24 kr. per MWh
115.125 kr. i fast afgift per ar
Elektricitet til andet end opvarmning........cccccovveeieenne. 2,14 kr. per kWh

| beregninger er anvendt estimerede priser, der omfatter materialer, timelgn til professionelle
handverkere, eventuelle projekteringsomkostninger, byggepladsomkostninger - herunder stillads samt
folge- og miljgomkostninger.

Det anbefales at indhente overslag pa rapportens besparelsesforslag til almen orientering inden en
konkret planlaegning igangsaettes, herunder projektforslag og indhentning af en fast tilbudspris.

Energimarkningsnummer 311282268
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Der kan vaere store afvigelser fra den estimerede pris og en konkret pris. Blandt andet p& grund af
regionale og beskaeftigelsesmaessige forhold.

De anvendte el- og braendselspriser er med udgangspunkt i beregningsprogrammets standardpriser, da
energipriser er varierende. Priser kan derfor afvige fra aktuelle forhold.

FORBEHOLD FOR PRISER PA INVESTERING | ENERGIBESPARELSER

Energimaerkets besparelsesforslag er baseret pd energikonsulentens erfaring og vurdering. Far
energispareforslagene ivaerksaettes, bgr der altid indhentes tilbud fra flere leverandgrer. Desuden bgr
det undersgges, om der kraeves en myndighedsgodkendelse.

HJZLP TIL GENNEMFORELSE AF ENERGIBESPARELSER

Energikonsulenten kan fortzelle dig hvilke forudsaetninger der er lagt til grund for de enkelte
besparelsesforslag. P4 www.byggeriogenergi.dk kan du og din handveerker finde vejledninger til hvordan
man energiforbedrer de forskellige dele af din bygning. P& www.energistyrelsen.dk/forbruger finder du,
under forbruger, rad og vaerktgjer til energibesparelser i bygninger. Dit energiselskab kan i mange
tilfeelde vaere behjaelpelig med gennemfgrelse af energibesparelser.

FIRMA

Firmanummer 600001
CVR-nummer 66819116

OBH Ingenigrservice A/S
Agerhatten 25, 5220 Odense S@

obh@obh-gruppen.dk
tlf. 70217240

Ved energikonsulent
René Engmann

KLAGEMULIGHEDER

Du kan som ejer eller kgber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmaessige forhold vedrgrende
energimarkningen. Klagen skal i ferste omgang rettes til det certificerede energimaerkningsfirma der
har udarbejdet markningen, senest 1 &r efter energimaerkningsrapportens dato. Hvis bygningen efter
indberetningen af energimaerkningsrapporten har faet ny ejer, skal klagen vaere modtaget i det
certificerede firma senest 1 ar efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem saelger og kgber, dog
senest 6 ar efter energimarkningsrapportens datering. Klagen skal indgives pa et skema, som er
udarbejdet af Energistyrelsen. Dette skema finder du pé& http://www.ens.dk/forbrug-
besparelser/byggeriets-energiforbrug/energimaerkning/klage Det certificerede energimaerkningsfirma
behandler klagen og meddeler skriftligt sin afggrelse af klagen til dig som klager. Det certificerede
energimarkningsfirmas afggrelse af en klage kan herefter paklages til Energistyrelsen. Dette skal ske
inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimaerkningsfirmas afggrelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfeelde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en
andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere,
anpartshavere og aktionarer i et boligselskab, samt kagbere eller erhververe af energimasrkede
bygninger eller lejligheder.
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Reglerne fremgar af §§ 36 og 37 i bekendtggrelse nr. 1701 af 15. december 2015.

Energistyrelsen fgrer tilsyn med energimaerkningsordningen. Til brug for stikprgvekontrol af om
energimarkningspligten er overholdt, kan Energistyrelsen indhente oplysninger i elektronisk form fra
andre offentlige myndigheder om bygninger og ejerforhold mv. med henblik pd at kunne foretage
samkgring af registre i kontrolgjemed.

Energistyrelsens adresse er:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1256 Kgbenhavn K
E-mail: ensf@ens.dk

Energimarkningsnummer 311282268
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